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aparat grzewczo- wentylacyjny np. typu LEO FS M

prod. "Flowair" z nagrzewnicą wodną o mocy

Q= 11,1 kW i wydajności powietrza 1750 m3/hQ= 11,1 kW i wydajności powietrza 1750 m3/h

aparat grzewczo- wentylacyjny np. typu LEO FS M

prod. "Flowair" z nagrzewnicą wodną o mocy

aparat grzewczo- wentylacyjny np. typu LEO FB 20

prod. "Flowair" z nagrzewnicą wodną o mocy

Q= 14,3 kW i wydajności powietrza 2000 m3/h

aparat grzewczo- wentylacyjny np. typu LEO FB 20

prod. "Flowair" z nagrzewnicą wodną o mocy

Q= 14,3 kW i wydajności powietrza 2000 m3/h

aparat grzewczo- wentylacyjny np. typu LEO FB 20

prod. "Flowair" z nagrzewnicą wodną o mocy

Q= 14,3 kW i wydajności powietrza 2000 m3/h

płytowy wymiennik ciepła c.t. o mocy 107,1 kW

strona pierwotna:woda 80/60 st.C dp= 19 kPa

strona wtórna: glikol 70/50 st.C dp= 18,7 kPa

płytowy wymiennik ciepła c.w.u. o mocy 140 kW

strona pierwotna:80/60 st.C dp= 8,14 kPa

strona wtórna: 10/55 st.C dp= 4,21 kPa
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n 3
CV22-60

0.6 m 

929 W

n 3
CV22-60

0.6 m 

929 W

n 4

CV22-90

1.1 m 

2005 W

n 4

CV22-90

1.1 m 

2005 W

n 1
CV11-60

0.4 m 

337 W

n 3
CV22-60

0.6 m 

892 W

n 3
CV22-60

0.6 m 

892 W

n 2
CV22-60

0.9 m 

1053 W

n 2
CV21S-60

0.6 m 

532 W

n 1
CV21S-60

0.5 m 

479 W

n 2
CV21S-60

0.6 m 

579 W

n 1
CV11-60

0.4 m 

190 W

n 1
CV11-60

0.4 m 

218 W

n 2
CV22-60

0.9 m 

975 W

n 2
CV22-60

0.5 m 

610 W

n 2
CV22-60

0.6 m 

645 W

SAN11 06

0.6 m 

343 W

SAN11 06

0.6 m 

279 W

SAN11 06

0.6 m 

384 W

SAN07 06

0.6 m 

206 W

SAN07 06

0.6 m 

128 W
SAN11 06

0.6 m 

386 W

n 1
CV11-60

0.5 m 

302 W

n 2
CV22-60

0.4 m 

517 W

n 1
CV21S-60

0.6 m 

550 W

n 1
CV11-60

0.5 m 

350 W

n 1
CV11-60

0.4 m 

257 W

n 2
CV22-60

0.8 m 

885 W

n 2
CV22-60

0.9 m 

1247 W

n 2
CV22-60

0.9 m 

1247 W

n 2
CV33-60

0.5 m 

876 W

n 2
CV22-60

0.4 m 

494 W

n 3
CV22-60

0.9 m 

990 W

n 2
CV22-60

0.6 m 

692 W

n 2
CV11-60

0.4 m 

252 W

n 2
CV11-60

0.6 m 

447 W

n 3

CV22-90

0.8 m 

1410 W

n 3

CV22-90

0.8 m 

1410 W

n 2

CV22-90

0.7 m 

1171 W

n 1

CV11-90

0.4 m 

461 W

n 1

CV11-90

0.4 m 

465 W

n 2

CV11-90

0.4 m 

481 W

n 3
CV21S-60

0.6 m 

472 W
n 3

CV22-90

0.7 m 

1039 W

n 2

CV22-90

0.6 m 

968 W

n 2

CV22-90

0.6 m 

968 W

n 2

CV22-90

0.5 m 

844 W

n 2

CV22-90

0.5 m 

844 W

n 2

CV22-90

0.4 m 

601 W

n 3

CV22-90

0.9 m 

1574 W

n 2

CV22-90

0.4 m 

711 W

n 3

CV22-90

0.9 m 

1510 W

n 2

CV22-90

0.5 m 

757 W

n 1
CV11-60

0.4 m 

197 W

n 2
CV11-60

0.4 m 

256 W

n 2
CV11-60

0.5 m 

331 W

n 3
CV22-60

0.6 m 

614 W

n 2
CV11-60

0.4 m 

228 W

n 2
CV11-60

0.4 m 

251 W

n 2
CV11-60

0.4 m 

235 W

n 2
CV11-60

0.4 m 

211 W

n 3
CV22-60

0.5 m 

507 W
n 3

CV22-90

1 m 

1787 W

n 3

CV22-90

1.1 m 

1962 W

n 3

CV22-90

0.9 m 

1614 W

n 3

CV22-90

1 m 

1636 W

n 3

CV22-90

0.9 m 

1498 W

n 3

CV22-90

1 m 

1733 W

n 3

CV22-90

1.1 m 

1826 W

n 4

CV33-90

1 m 

2272 W

14300 W14300 W14300 W14300 W

11100 W11100 W

107100 W 140000 W

0-K-02

Strefa mieszana
+20°C 337 W

1-T-03A

Toaleta damska ustępy
+20°C 494 W

1-T-04A

Toaleta męska
+20°C 692 W

1-T-04

Toaleta męska przedsionek
+20°C 990 W

0-K-01

Komunikacja
+20°C 1858 W

0-T-24

Toaleta damska
+24°C 206 W

0-T-25

Toaleta męska
+24°C 128 W

0-S-01

Szatnia damska pracowników
+24°C 610 W

0-S-02

Szatnia męska pracowników
+24°C 645 W

0-K-01A

Komunikacja
+20°C 4010 W

0-K-03

Komunikacja
+20°C 1785 W

0-Z-03

Pomieszczenie wodomierza
+16°C 517 W

1-K-02

Komunikacja
+20°C 3370 W

1-T-05

Toaleta NSP damska
+20°C 252 W

1-T-06

Toaleta NPS męska
+20°C 447 W

2-T-05A

Toaleta damska ustęp
+20°C 235 W

2-T-05

Toaleta damska przedsionek
+20°C 251 W

2-T-04

Toaleta NPS męska
+20°C 228 W

2-T-06

Toaleta męska przedsionek
+20°C 211 W

2-T-06A

Toaleta męska ustęp
+20°C 507 W

0-L-15

Pok. opieki medycznej
+24°C 975 W

0-T-28

Toaleta opieki medycznej
+24°C 386 W

0-L-14A

Poczekalnia konrtroli antydopingowej
+24°C 218 W

0-T-29

Toaleta kontroli antydopingowej
+24°C 302 W

0-L-14

Pok. kontroli antydopingowej
+24°C 190 W

0-T-22

Toaleta sędziów męŜczyzn
+24°C 279 W

0-L-11

Pom. sędziów męzczyzn
+24°C 532 W

0-T-21

Toaleta sędziów kobiet
+24°C 343 W

0-L-12

Pom. sędziów kobiet
+24°C 479 W

0-T-23

Toaleta
+24°C 384 W

0-L-13

Pok. dla delegata meczowego
+24°C 579 W

2-R-07

Studio TV
+20°C 1574 W

2-R-05

Kabina komentatorów telewizyjnych
+20°C 844 W

2-R-06

Statystycy
+20°C 601 W

2-R-03

Kabina komentatorów radiowych
+20°C 968 W

2-R-04

Kabina komentatorów telewizyjnych
+20°C 844 W

2-R-01

Kabina komentatorów radiowych
+20°C 1039 W

2-R-02

Kabina komentatorów radiowych
+20°C 968 W

2-T-01A

Toaleta meska ustęp
+20°C 256 W

2-T-01

Toaleta męska przedsionek
+20°C 197 W

2-T-02A

Toaleta damska ustep
+20°C 331 W

2-K-11

Komunikacja
+20°C 472 W

2-T-03

Toaleta NPS  damska
+20°C 614 W

2-K-03

Komunikacja
+20°C 461 W

2-R-09

Studio TV
+20°C 1510 W

2-R-08

Kabina komentatorska 1
+20°C 711 W

2-R-10

Kabina komentatorska 2
+20°C 757 W

2-F-02

Spiker zawodów
+20°C 1171 W

2-F-01

Cenrtum kontroli i dowodzenia
+20°C 2821 W

0-K-04

Komunikacja
+20°C 1053 W

1-G-03

Zaplecze loŜy VIP
+20°C 550 W

1-K-02

Komunikacja
+20°C 3370 W

1-K-01

Komunikacja
+20°C 885 W

1-K-02

Komunikacja
+20°C 3370 W

1-G-08

Toaleta
+20°C 257 W

1-G-07

Zaplecze loŜy VIP
+20°C 350 W

2-W-01

Skybox 1
+20°C 1787 W

2-K-04

Komunikacja
+20°C 465 W

2-W-02

Skybox 2
+20°C 1962 W

2-W-03

Skybox 3
+20°C 1614 W

2-W-04

Skybox 4
+20°C 1636 W

2-W-05

Skybox 5
+20°C 1498 W

2-W-06

Skybox 6
+20°C 1733 W

2-W-07

Skybox 7
+20°C 1826 W

2-K-07

Komunikacja
+20°C 481 W

2-W-08

Skybox 8
+20°C 2272 W

0-M-02

Magazyn sprzętu sport. i  ochrony murawy
+16°C 7804 W

0-M-01

Warsztat
+16°C 11288 W

1-G-01

LoŜa VIP
+20°C 12651 W

0-Z-04

Podwęzeł ogrzewania
+16°C 0 W
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ASV-PV G25IV

dn 15  n 16 (9.00kPa)

ASV-I
dn 15  n 0.55

ASV-PV G25IV

dn 15  n 14 (11.00kPa)

ASV-I
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1 4117 6X

dn 20  n 3.75

1 4117 6X
dn 40  n 3.75

1 4117 6X

dn 25  n 3.75

1 4117 6X

dn 25  n 3.75

1 4117 6X

dn 25  n 3.75

1 4117 6X

dn 50  n 5

1 4117 6X

dn 50  n 6.5
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